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PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N.50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA. AMMINISTRAZIONE (MEPA), CON AGGIUDICAZIONE SECONDO. IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, Al SENSI DELL’ART.
95, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” PRESSO IL
PALAZZO DELL’ARTE ANTICA E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI, PRESSO
PORZIONI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI EUR SPA — CIG 7806977938

Quesito 1

Al fine di analizzare piu nel dettaglio i costi di gestione, si chiede, se possibile, di rendere
disponibile un censimento impiantistico delle apparecchiature tecnologiche oggetto del servizio:
quantita, marche, potenze installate.

Risposta

Si rimanda agli allegati A e B. | dati contenuti nei suddetti allegati possono subire variazioni in
qualsiasi momento senza preavviso. Gli allegati, pertanto, non possono in alcun modo essere
considerati elementi contrattuali.

Quesito 2

Si chiede di confermare che le cauzioni (provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione
dell'appalto) debbano essere intestate al’ Amministrazione titolare del procedimento (RdO) ossia
alla Societa EUR S.P.A. Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16) 001144 Roma.
C.F. 80045870583 P.IVA 02117131009 - Pec: eurspa@pec.it.

Risposta

La cauzione provvisoria dovra essere intestata ad EUR S.p.A.; la cauzione definitiva, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, dovra essere intestata ad EUR TEL S.r.

EUR SpA
Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77 Partita Iva 02117131009

eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v.



bicazione

QUADRO DI MEDIA TENSIONE Siemens Cabina MT/BT Quadro Ricezione Linea 1
QUADRO DI MEDIA TENSIONE Siemens Cabina MT/BT Quadro Ricezione Linea 2
QUADRO DI MEDIA TENSIONE Siemens Cabina MT/BT Quadro Alimentaz. Trafo
RIFASATORE ICAR Multimatic 14810 02-02 Cabina MT/BT

RIFASATORE ICAR Multimatic 14809 02-02 Cabina MT/BT

TRASFORMATORE TESAR 1600 5206-01-01 Cabina MT/BT Trafo MT/BT n.1
TRASFORMATORE TESAR 1600 5206-01-02 Cabina MT/BT Trafo MT/BT n.2
TRASFORMATORE TESAR 1600 5206-01-03 Cabina MT/BT Trafo MT/BT n.3
GRUPPI DI CONTINUITA' SOCOMEC DY020 + 36AB0O1EOG 20kVA P158965003 LOCALE CONTROLLO Ups locale controllo
GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U01190202 SALA UPS1 UPS1

GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U01200202 SALA UPS1 UPS2

GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U01210202 SALA UPS1 UPS3

BATTERIE SALA UPS1

GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U00960202 SALA UPS2 UPS1

GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U00970202 SALA UPS2 UPS2

GRUPPI DI CONTINUITA' Siel SAFEPOWER 400KVA U01120202 SALA UPS2 UPS3

BATTERIE SALA UPS2

UNITA' TRATT.ARIA KK19/1 RO731/0A LOCALE UTA UTA1

UNITA' TRATT.ARIA KK19/1 RO731/0B LOCALE UTA UTA2
RAFFRESCAMENTO TRANE ; ; LOCALE CONTROLLO CDZ1
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX018W 12AM124219 LOCALE CONTROLLO CDZ2
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX028W 01AN126982 CORRIDOIO N.1 CDZ3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830007 Cabina MT/BT CDZ1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830005 Cabina MT/BT CDZ2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830009 Cabina MT/BT CDZ3
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX048W 02ANI15935 SALA CONTROLLO CDZ2
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX028W 02ANI15933 SALA CONTROLLO CDZ1
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX028W 02ANI15934 SALA CONTROLLO CDZ3
RAFFRESCAMENTO CARRIER 40GKX048W 02ANI15936 SALA CONTROLLO CDz4
RAFFRESCAMENTO SUSHIMA KER-34GW SALA CENTRALINO

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830006 ALA UPS2 CDZ9
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830001 ALA UPS2 CDZ8
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830004 SALA UPS2 CDzZ7
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830002 SALA UPS1 CDzZ4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830008 SALA UPS1 CDZ5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 240A1000002P0 2419830010 SALA UPS1 CDZ6
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680004 SALA HH1A CDZ3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680002 SALA HH1A CDZ2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROS HIMOD 45UC0000002P0 2419690005 SALA HH1A CDZ1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROS HIMOD 45UC0000002P0 2419670004 SALA HH1B CDZ8
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670010 SALA HH1B CDZ6
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670009 SALA HH1B cDZ7
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670007 SALA HH1B CDZ5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670001 SALA HH1B CDZ4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690002 SALA HH2 CDzZ1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670006 SALA HH2 CDz2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690003 SALA HH2 CDZ3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670003 SALA HH2 CDzZ4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680010 SALA HH2 CDZ5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS SBR437-02310010000 2420700001 CHIOSTRO GRUPPO FRIGO 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS SBR437-02310010000 2420690001 CHIOSTRO GRUPPO FRIGO 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS SBR437-02310010000 2420680001 CHIOSTRO GRUPPO FRIGO 3
RAFFRESCAMENTO CHIOSTRO POMPA UTAN.1
RAFFRESCAMENTO CHIOSTRO POMPA UTAN.2
RAFFRESCAMENTO CHIOSTRO POMPA PRIMARIA N.3
RAFFRESCAMENTO CHIOSTRO POMPA PRIMARIA N.4
RAFFRESCAMENTO CHIOSTRO POMPA PRIMARIA N.5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690001 SALA HH3A CDZ1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690004 SALA HH3A CDZ3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680008 SALA HH3A CDZ2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670002 SALA HH3B CDZ4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670001 SALA HH3B CDZ5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670005 SALA HH3B CDZ6
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680007 SALA HH3B CcDhzZ7
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690008 SALA HH3B CDZ8
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690007 ALA HH3B CDZ8
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680005 ALA HH3B CDzZ10
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419670008 SA2 CDZ1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680006 SA2 CDZ2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419690006 SA2 CDZ3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680003 SA2 CDzZ4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS HIMOD 45UC0000002P0 2419680009 SA2 CDZ5
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB1 CDZ1
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB1 CDZ2
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB1 CDZ3
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB2 CDz4
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB2 CDZ5
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB2 CDZ6
RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR SB2 cDz7

STAZIONE ENERGIA BRAGA MORO Stazione 400A OLVIR SA2 Fila "I"

STAZIONE ENERGIA BRAGA MORO Stazione 400A OLV30 SA2 Fila "L"

STAZIONE ENERGIA BRAGA MORO Stazione 400A oLveQ HH3A Fila "M"

QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 89/02 LOCALE UTA Q.E. controllo automatismi
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 36/02 LOCALE UTA Q.E. UTA 1-2 potenza
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 78/02 LOCALE CONTROLLO Q.E. locale controllo
QUADRO ELETTRICO SERViZI BTICINO N/A LOCALE CONTROLLO Q.E. serrande tagliafuoco
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 72/02 LOCALE QUADRI Quadro servizi cabina 2
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 80/02 LOCALE QUADRI Quadro generale CDZ
QUADRO ELETTRICO SERVIZI SIEMENS N/A Cabina MT/BT Q.E. servizi ausiliari
QUADRO ELETTRICO SERVIZI GEWISS N/A Centralino Q.E. centrale e servizi
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 66/02 SALA CONTROLLO Q.E. sala controllo
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 22/02 SA2 Q.E. servizi SA2




ALL

A

QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 28/02 HH1B Q.E. servizi HH1
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 34/02 HH2 Q.E. servizi HH2
QUADRO ELETTRICO SERVIZI BTICINO 26/02 HH3 Q.E. servizi HH3
QUADRO ELETTRICO SERVIZI GEWISS N/A SA1 Q.E. servizi SA1
QUADRO ELETTRICO SERVIZI GEWISS N/A SALA 48 Q.E. servizi linea1
QUADRO ELETTRICO SERVIZI GEWISS N/A SALA 48 Q.E. servizi linea2
QUADRO ELETTRICO SERVIZI SB2 Luci

QUADRO ELETTRICO SERVIZI SB1 nuovi CDZ

QUADRO ELETTRICO BTICINO 20/02 SA2 Q.E. SA2 lineal
QUADRO ELETTRICO BTICINO 19/02 SA2 Q.E. SA2 linea2
QUADRO ELETTRICO BTICINO 29/02 HH1B Q.E. HH1 linea1
QUADRO ELETTRICO BTICINO 30/02 HH1B Q.E. HH1 linea2
QUADRO ELETTRICO HH1B EFC grande

QUADRO ELETTRICO HH1B EFC piccolo

QUADRO ELETTRICO HH1B Postevita

QUADRO ELETTRICO HH1B Bally

QUADRO ELETTRICO SB1 L1 Postevita

QUADRO ELETTRICO SB1 L2 Postevita

QUADRO ELETTRICO SB2 L1 AU

QUADRO ELETTRICO SB2 L2 AU

QUADRO ELETTRICO SB2 L1 condiviso

QUADRO ELETTRICO SB2 L2 condiviso

QUADRO ELETTRICO SB3 Ufficio Postevita

QUADRO ELETTRICO SB2 Prese sottopavimento

QUADRO ELETTRICO SA2 chiave 23

QUADRO ELETTRICO BTICINO 32/02 HH2 Q.E. HH2 linea1
QUADRO ELETTRICO BTICINO 33/02 HH2 Q.E. HH2 linea2
QUADRO ELETTRICO BTICINO N/A SALA UPS1 Q.E. uscita UPS linea1
QUADRO ELETTRICO SIEMENS N/A SALA UPS2 Q.E. uscita UPS linea2
QUADRO ELETTRICO SIEMENS 23/02 HH3B Q.E. HH3 linea1
QUADRO ELETTRICO BTICINO 27/02 HH3B Q.E. HH3 linea2
QUADRO ELETTRICO BTICINO N/A Cabina MT/BT Quadro generale BT
ALIMENTATORE 24Vce - 4A N/A Locale controllo Alimentatore n.1
ALIMENTATORE 24Vcc - 4A A Locale controllo Alimentatore n.2
ALIMENTATORE 24Vcc - 4A A Locale controllo Alimentatore n.3
ALIMENTATORE 24Vce - 4A A Locale controllo Alimentatore n.4
PLC SIEMENS CP341 390-1AE8-0AAQ Locale controllo PLC controllo QMT/QGBT
GATEWAYCSERIALE PER HIMOD E LIEBERT HIROSS HIROLINK 2492850002 Locale controllo

IHROMATIC

gATEh\;VAY SERIALE PER HIMOD E LIEBERT HIROSS HIROLINK 2492840001 Locale controllo

s&?»xl}rTcSERIALE PER HIMOD E LIEBERT HIROSS HIROLINK 2492850001 Locale controllo

CENTRALINA ANTINCENDIO NOTIFIER AM-6000 N/A Locale controllo

SISTEMA TVCC SYAC DIGIEYE 1122883585 Locale controllo

HUB ETHERNET HAMLET HNO85 21008000294 Locale controllo Hub 8 porte

HUB SERIALE COMTROL ROCKET PORT SERIAL HUB SI _ |8280-004677 Locale controllo

PERSONAL COMPUTER COMPAQ EVO 8521-JX8Z-G1M4 Locale controllo Fep VDA
PERSONAL COMPUTER COMPAQ EVO 681C-JX8Z-4164 Locale controllo Fep INTOUCH

KVM COMPAQ N/A K25470LQDMXFOBC __|Locale controllo KVM switch 2p
PERSONAL COMPUTER COMPAQ EVO 651C-JX87407V Locale controllo accessi Mecctecli
PERSONAL COMPUTER COMPAQ EVO 651C-JX87-41WH Locale controllo accessi Vda
SOCCORRITORE S.AE.E. 110V - 30A N/A Cabina MT/BT Soccorritore ausiliari
GRUPPI ELETTROGENI

QUADRO ELETTRICO 39005-01 Q.E. generale di BT (QGEIA)
QUADRO ELETTRICO Q.E. di sincronismo
QUADRO ELETTRICO 39005-12 Q.E. servizi
QUADRO ELETTRICO 39005-3 Q.E. di partenza MT
TRASFORMATORE 9968-01-02 Trafo a secco MT/BT n.1
TRASFORMATORE 9968-01-01 Trafo a secco MT/BT n.2
GRUPPO ELETTROGENO Gruppo 1250kVA n.1
GRUPPO ELETTROGENO Gruppo 1250kVA n.2
GRUPPO ELETTROGENO Gruppo 1250kVA n.3
GRUPPO DI CONTINUITA' SOCOMEC SICON Ups




ALl

GRUPPI DI CONTINUITA' Riello 60 kVA Ups 1 Retelit
GRUPPI DI CONTINUITA' Riello 80 kVA Ups 2 Retelit
GRUPPI DI CONTINUITA Emerson 5222032 K locale UPS A By Pass Statico
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225215 |locale UPS A UPS 5
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225419 |locale UPS A UPS 6
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349 - 225214 |locale UPS A UPS 7
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225216 |locale UPS A UPS 8
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 54222032 K locale UPS B By Pass Statico
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225212 |locale UPS B UPS 1
GRUPPI DI CONTINUITA! Emerson 400kVA 5410349J - 225219 |locale UPS B UPS 2
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225218 |locale UPS B UPS 3
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 400kVA 5410349J - 225217 |locale UPS B UPS 4
GRUPPI DI CONTINUITA' Chloride 100 kVA locale UPS Retelit UPS1AT&T
GRUPPI DI CONTINUITA' Chloride 100 kVA locale UPS Retelit UPS2 AT&T
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 100 kVA locale UPS rampa UPS1 Telecity
GRUPPI DI CONTINUITA' Emerson 100 kVA locale UPS rampa UPS2 Telecity
GRUPPI ELETTROGENI Teknel 2000kVA esterna gruppo 1
GRUPPI ELETTROGENI Teknel 2000kVA esterna gruppo 2
GRUPPI ELETTROGENI Teknel 2000kVA esterna gruppo 3
QUADRI ELETTRICI guardiania Q.E. loc. guardiania
QUADRI ELETTRICI stanza 01 Q.E. stanza 01
QUADRI ELETTRICI stanza 02 Q.E. stanza 02
QUADRI ELETTRICI stanza 03 Q.E. stanza 03
QUADRI ELETTRICI stanza 04 Q.E. stanza 04
QUADRI ELETTRICI stanza 05 Q.E. stanza 05
QUADRI ELETTRICI stanza 06 Q.E. stanza 06
QUADRI ELETTRICI stanza 07 Q.E. stanza 07
QUADRI ELETTRICI stanza 08 Q.E. stanza 08
QUADRI ELETTRICI stanza 19 SIA Q.E. apparati
QUADRI ELETTRICI stanza 19bis SIA Q.E. apparati
QUADRI ELETTRICI stanza 21 SIA Q.E. apparati
QUADRI ELETTRICI stanza 21bis SIA Q.E. apparati

QUADRI ELETTRICI sala riunioni Q.E. sala riunioni
QUADRI ELETTRICI sala controllo nocc Q.E. sala controllo nocc
QUADRI ELETTRICI sala visitatori Q.E. sala visitatori
QUADRI ELETTRICI area break Q.E. area break

QUADRI ELETTRICI

sala controllo sud

Q.E. sala controllo sud

QUADRI ELETTRICI

BMS sala controllo nord

Q.E. BMS sala controllo nord

QUADRI ELETTRICI

Antintrusione sala controllo nord

Q.E. Antintrusione sala controllo nord

QUADRI ELETTRICI

TVCC sala controllo nord

Q.E. TVCC sala controllo nord

QUADRI ELETTRICI

Servizi igienici

Q.E. Servizi igienici

QUADRI ELETTRICI

UTA apparati sud

Q.E. UTA apparati sud

QUADRI ELETTRICI

UTA apparati nord

Q.E. UTA apparati nord

QUADRI ELETTRICI UTA uffici Q.E. UTA uffici
QUADRI ELETTRICI HH1 L1 Sala HH1 Q.E. di sala HH1
QUADRI ELETTRICI HH1 L2 Sala HH1 Q.E. di sala HH1
QUADRI ELETTRICI HH2 L1 Sala HH2 Q.E. di sala HH2
QUADRI ELETTRICI HH2 L2 Sala HH2 Q.E. di sala HH2
QUADRI ELETTRICI HH2 GE esterno Sala HH2 Q.E. di collegamento GE esterno
QUADRI ELETTRICI SA1 L1 Sala SA1 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA1 L2 Sala SA1 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA2 L1 Sala SA1 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA2 L2 Sala SA1 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA2 L1 Sala SA2 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA2 L1 Sala SA2 Q.E. di sala apparati
QUADRI ELETTRICI SA2 Telecity L1 Sala SA2 cage Telecity Q.E. di cage cliente
QUADRI ELETTRICI SA2 Telecity L2 Sala SA2 cage Telecity Q.E. di cage cliente
QUADRI ELETTRICI 39005/9 Sala SA1 Q.E. BT rack Retelit 1
QUADRI ELETTRICI 39005/10 Sala SA1 Q.E. BT rack Retelit 2
QUADRI ELETTRICI 39005/11 Sala SA1 Q.E. Ups Retelit
QUADRI ELETTRICI Sala UPS Telecity Q.E. Bypass UPS Telecity
QUADRI ELETTRICI Cabina A Q.G. BT Cabina A
QUADRI ELETTRICI CabinaB Q.G. BT CabinaB
QUADRI ELETTRICI QGEIA Q.G. BT

QUADRI ELETTRICI

locale sala pompe

Q. di sincronismo

QUADRI ELETTRICI

Sala apparati 1

Q.E. AT&TPDU A

QUADRI ELETTRICI

Sala apparati 1

Q.E. ATRTPDUB

QUADRI ELETTRICI Cabina A Q. el. Rifasamento
QUADRI ELETTRICI Cabina B Q. el._Rifasamento
QUADRI ELETTRICI locale UPS A Q.E.G.-A

QUADRI ELETTRICI locale UPS B Q.E.G.-B

QUADRI ELETTRICI lavaggi area C sala pompe Quadro Elettrico

QUADRI ELETTRICI LANDIS & STAEFA sala pompe Quadro Elettrico

QUADRI ELETTRICI centrale frigorifera_|sala pompe Quadro Elettrico

QUADRI ELETTRICI area tecnologica locale STS Quadro Elettrico

QUADRI ELETTRICI area tecnologica locale STS Q.E. CDZ area tecnologica
QUADRI ELETTRICI area tecnologica locale STS Q.E. CDZ distribuzione
QUADRI ELETTRICI area tecnologica locale STS Q.E. area tecnologica
QUADRI ELETTRICI Q.E.MT ricezione A
QUADRI ELETTRICI Q.E.MT ricezione B
QUADRI ELETTRICI Cabina A Q.E.MT Cabina A

QUADRI ELETTRICI Cabina B Q.E.MT Cabina B

QUADRI ELETTRICI Cabina A Q.E. scambio soccorritori A
QUADRI ELETTRICI Cabina B Q.E. scambio soccorritori B
QUADRI ELETTRICI SERVIZI Sala HH1 Q.E. sala HH1

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Sala HH2 Q.E. sala HH2

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Sala HH2 Estensione Q.E. servizi HH2
QUADRI ELETTRICI SERVIZI Sala SA1 Q.E. sala SA1

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Sala SA2 Q.E. sala SA2

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Locale bombole

Q.E. servizio bombole spegnimento




Are B

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Locale Telecom

Q.E. disala

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Q.E. locali sud

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Q.E. locali nord

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Q.E. locali nord (lavaggi)

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

Q.E. locali nord (bms)

QUADRI ELETTRICI SERVIZI

locale bombole

Q. el. locale bombole

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Cabina A Q. el. Cabina A

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Cabina B Q. el. Cabina B

QUADRI ELETTRICI SERVIZI Cabina A Q. el. CDZ Cabina A
QUADRI ELETTRICI SERVIZI Cabina B Q. el. CDZ Cabina B
QUADRI ELETTRICI SERVIZI locale UPS A Q. el. CDZ locale UPS A
QUADRI ELETTRICI SERVIZI locale UPS B Q.E. CDZ loc. batterie UPS B
QUADRI ELETTRICI SERVIZI locale UPS A Q.E. CDZ loc. batterie UPS A
QUADRI ELETTRICI SERVIZI locale UPS B Q. el. CDZ locale UPS B

QUADRI ELETTRICI SERVIZI locale sala pompe Q. servizi G.E.

QUADRI ELETTRICI SERVIZI stanza 19 SIA Q.E. Servizi

QUADRI ELETTRICI SERVIZI stanza 21 SIA Q.E. Servizi

QUADRI ELETTRICI SERVIZI stanza 21bis SIA Q.E. Servizi

RAFFRESCAMENTO CLIVET WRAN 2275 AA2D551M001

RAFFRESCAMENTO TRANE 228303-1 J0652657

RAFFRESCAMENTO TRANE 228303-1 J0652658

RAFFRESCAMENTO TRANE 228335-2 1 Sala controllo nord Termoconvettore sala controllo nord
RAFFRESCAMENTO TRANE 228335-2 2 Sala controllo nord Termoconvettore sala controllo nord
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-3 1 Sala controllo sud Termoconvettore sala controllo sud
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 1 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 2 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 3 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 4 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 5 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 6 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 2322191 7 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 8 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 9 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 10 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 11 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 12 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 13 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 14 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 15 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 232219-1 16 Uffici-corridoio-reception Termoconvettore uffici-corridoio-reception
RAFFRESCAMENTO TRANE 1 Stanza 18 CDZ ac t

RAFFRESCAMENTO TRANE 2 Stanza 18 CDZ a cassetta

RAFFRESCAMENTO TRANE 3 Stanza 18 CDZac

RAFFRESCAMENTO TRANE 4 Stanza 18 CDZ ac tt

RAFFRESCAMENTO TRANE 5 Stanza 18 CDZ a cassetta

RAFFRESCAMENTO TRANE 6 Stanza 18 CDZ a cassetta

RAFFRESCAMENTO TRANE MWWS512NBORAA Locale Telecom Split 1

RAFFRESCAMENTO TRANE MWWS512NBORAA Locale Telecom Split 2

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [SC 14100 Locale nord Split 1

RAFFRESCAMENTO SAMSUNG DH 24ZAX Locale sud Split 1

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224680009 Sala HH1 Split 1

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _[42UA1 2224670002 Sala HH1 Split 2

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224680006 Sala HH1 Split 3

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224690005 Sala HH1 Split 4

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224690004 Sala HH1 Split 5

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224690007 Sala HH1 Split 6

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224690003 Sala HH1 Split 7

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224690001 Sala HH1 Split 8

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _[42UA1 2224690008 Sala HH1 Split 9

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS  |42UA1 2224690010 Sala HH1 Split 10

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224690006 Sala HH1 Split 11

RAFFRESCAMENTO EMERSON M42VA 4711020001 Sala HH1 Split 12

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCs088025 Sala HH1 Split 14

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A uCs088023 Sala HH1 Split 15

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCs088020 Sala HH1 Split 16

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCS088022 Sala HH1 Split 17

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A uUCcs088024 Sala HH1 Split 18

RAFFRESCAMENTO RC Sala HH1 Split 19

RAFFRESCAMENTO RC Sala HH1 Split 20

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224690009 Sala HH2 Split 1

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224680005 Sala HH2 Split 2

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224680003 Sala HH2 Split 3

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224670001 Sala HH2 Split 4

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224670003 Sala HH2 Split 5

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224670004 Sala HH2 Split 6

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _[42UA1 2224680002 Sala HH2 Split 7

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224680004 Sala HH2 Split 8

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224680007 Sala HH2 Split 9

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224680008 Sala HH2 Split 10

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [42UA1 2224690002 Sala HH2 Split 11

RAFFRESCAMENTO EMERSON M42VA 4711020002 Sala HH2 Split 12

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCS087734 Sala HH2 Split 15

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A uCcs088021 Sala HH2 Split 16

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCcs088026 Sala HH2 Split 17

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A UCS088028 Sala HH2 Split 18

RAFFRESCAMENTO UNIFLAIR TDAV1322A uCcs088027 Sala HH2 Split 19

RAFFRESCAMENTO RC Sala HH2 Split 20

RAFFRESCAMENTO RC Sala HH2 Split 21

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224660004 Sala SA1 Split 1

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224660003 Sala SA1 Split 2

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |[42UA1 2224660001 Sala SA1 Split 3

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224660005 Sala SA1 Split 4

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ [42UA1 2224660002 Sala SA1 Split 5




ALl

B

RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _ |42UA1 2224670005 Sala SA2 Split 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224670005 Sala SA2 Split 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |42UA1 2224680010 Sala SA2 Split 3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS Sala UPS Retelit CDZ1
RAFFRESCAMENTO Emerson Sala UPS rampa CDZ2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [Pl 15 2361950006 Cabina A Apparato 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI15 2361950001 Cabina A Apparato 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2361950002 Cabina A Apparato 3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2476830002 Cabina A Apparato 4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [Pl 15 2361950003 Cabina B Apparato 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI1 15 2361950005 Cabina B Apparato 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2476830001 Cabina B Apparato 3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2361950004 CabinaB Apparato 4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS _|SE14002012201000 _ [2364730002 locale STS Apparato
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2364700001 UPS A Apparato 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2364700002 UPS A Apparato 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2364700004 UPS A Apparato 3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2785980001 UPS A Apparato 4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2785980002 UPS A Apparato 5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [Pl 15 2364710004 UPS A Apparato 6
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [Pl 15 2364710001 UPS A Apparato 7
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [PI 15 2810350001 UPS B Apparato 1
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2810350002 UPS B Apparato 2
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS [PI115 2364700003 UPS B Apparato 3
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI15 2364700005 UPS B Apparato 4
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI115 2364730004 UPS B Apparato 5
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2364710002 UPS B Apparato 6
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS |PI 15 2364710003 UPS B Apparato 7
RAFFRESCAMENTO LIEBERT HIROSS locale UPS Retelit Apparato 1
RAFFRESCAMENTO DAIKIN pompa calore inverter Sala controllo nord Apparato 1
RAFFRESCAMENTO MITSUBISHI stanza 19 SIA CDZ cassetta
RAFFRESCAMENTO MITSUBISHI stanza 19bis SIA CDZ ¢
RAFFRESCAMENTO MITSUBISHI stanza 21 SIA CDZ «
RAFFRESCAMENTO MITSUBISHI stanza 21bis SIA CDZ cassetta
RAFFRESCAMENTO Vertiv SA2 Sky 1
RAFFRESCAMENTO Vertiv SA2 Sky 2
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/L Sala SA1 Apparato 10
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/M Sala SA1 Apparato 11
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/N Sala SA1 Apparato 12
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/0 Sala SA1 Apparato 13
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/P Sala SA1 Apparato 14
STAZIONE DI ENERGIA 48Vcc SA1/Q Sala SA1 Apparato 15
TRASFORMATORI CEMEL COD. IEC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 1 sud
TRASFORMATORI CEMEL COD. IEC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 2 sud
TRASFORMATORI CEMEL COD. [EC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 3 sud
TRASFORMATORI CEMEL COD. IEC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 4 sud
TRASFORMATORI CEMEL COD. IEC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 1 nord
TRASFORMATORI CEMEL COD. [EC 76 TIP AN locale trasformatori Trafo 2 nord




